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' OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY

| dotyczy obszaru gminy Jemielnica

_ na dzien 31.12.2023 r.
NDD

'I:Na..:epodstawie' art4~?1}1§t 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji

 Sénitarnej (. Dz Uz 2023 1. poz. 338 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz
§23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich, prowadzac nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, dokonal oceny obszarowej jakosci wody pochodzgcej z wodociagéw publicznych z terenu
gminy Jemielnica.

W ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez producenta wody — Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0. oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonywano poboru prébek wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i instalacji

wodociggowych dostarczajacych wodg na terenie gminy Jemielnica.
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L. Prowadzone postgpowania administracyjne w zakresie jakosci wody.

Nie prowadzono postgpowan administracyjnych w zakresie jakosci wody.
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II. Informacja o wplywie na zdrowie konsumentow przekroczeri wartosci dopuszczalnych

parametréw wody
Nie stwierdzano przekroczen wartosci dopuszczalnych parametréw wody.

III. Informacja o zgloszonych reakcjach niepozqdanych zwigzanych ze spoiyciem wody na

danym obszarze
Nie odnotowano zgloszen o reakcjach niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody.
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